
                                          PROJEKT LINII NAPOWIETRZNEJ SN15kV, SŁUPOWEJ STACJI
           TRANSFORMATOROWEJ I PRZYŁĄCZA KABLOWEGO DO ZASILANIA ZAKŁADU PRODUKCJI KRUSZYW
                                           W M. BORATYNIEC RUSKI NA DZ. NR 302 GM. SIEMIATYCZE

          Inwestor: PATER FIRMA  A. E. DANILUK sp.j. 
                          ul. Fabryczna 10, Siemiatycze Stacja
                         17-300 Siemiatycze   
 

Legenda:

Inwestor: Parter Firma A.E. Daniluk sp.j.
                ul. Fabryczna 10
                17-300 Siemiatycze Stacja

proj. linia SN15kV
proj. słupowa stacja transformatorowa z pośrednim układem pomiarowym 

  proj. przyłącze kablowe nN

  istn. linia napowietrzna SN 15kV

2

3xBLL-T
50m

m

         14/1
  KKo1-13,5/10

  st. transf. STN23-20/630/IIPP3       transf. 15/0,4kV 630kVA

RSK

22xYKXS4x185mm  L=3(16)m

obiekt: linia SN 15kV, słupowa stacja transf.
przyłącze  elektroenergetyczne kablowe nN
do zasilania  zakładu produkcji kruszyw

 
            
    

                 Projekty i Instalatorstwo Elektryczne
Piotr Putko 

17-300 Siemiatycze ul. A. Asnyka 10 tel. 0-606448364

  Projektant: mgr inż. P. Putko
  upr.proj. PDL/0053/POOE/06

Data: 04.01.2017

 rys.1

Adres: Siemiatycze Stacja 
obr. nr 0006 Boratyniec Ruski
dz. nr 309, 301, 302
obr. nr 0034 Siemiatycze Stacja
dz. nr 134/3
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R <2,42Ωu

POLIM-D 18N BOP-R 0,5/10
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R <5,6Ωu
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kier. Boratyniec Ruski
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   kier. PKP II nr 1246

do odłącznika nr 1937
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  RSK proj. szafa kablowa nN

R <6,55Ωu
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